
• Pääsähkönsyöttö 2 x 400 kV tuodaan 
maakaapeleilla Fingridin Espoon sähköasemalta 
Mankin, Luoman ja Masalan reittiä pitkin 
Kolabackenin datakeskusalueelle

– ELY YVA-tarveharkintapäätös saatu 30.9.20221

– TEM lunastusprosessi loppuvaiheessa

• Varasähkönsyöttö 2 x 110 kV tuodaan 
maakaapeleilla Fingridin suunnitellulta Framnäs 
sähköasemalta Kolabackenin datakeskusalueelle  
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Suunniteltu datakeskuksen ja 
lämpölaitoksen sähkönsyöttö

Varasähkönsyöttö
2 x 110 kV (punainen linja) 

Pääsähkönsyöttö
2 x 400 kV 

Datakeskusalue
Ja Fortumin 
lämpölaitos
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